
Vorstellung Untersuchung Freibad Rastatt

Studie zur Untersuchung Freibad Rastatt
16. Oktober 2017
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Vorstellung Untersuchung Freibad Rastatt

Bestandsanalyse Freibad

Baujahr 1938
Sanierung 1980er
Schwimmerbecken: 1.050 m²
Nichtschwimmerbecken: 1.500 m²
Planschbecken: 192 m²
Gesamt: 2.742 m²



Vorstellung Untersuchung Freibad Rastatt

Dimensionierung Flächen:

Einwohner Rastatt: 47.500
Besucher Spitzentag 2017: 2.488

Soll Ist Bemerkung

Wasserfläche ca. 1.900 m² 2.742 m² Überdimensioniert

Verhältnis Fläche 

Schwimmer / 

Nichtschwimmer

2:3 1.050:1.692 derzeit  Ordnung

Grundstück ca. 10-16 m² 

/ m² WF

27.400 ï43.900 m² 

(WF IST)

19.000 ï30.400 m² 

(WF SOLL)

61.100 m² derzeit 40% 

überdimensioniert

Dimensionierung



Vorstellung Untersuchung Freibad Rastatt

Entwurfsparameter



Vorstellung Untersuchung Freibad Rastatt

- 8 Schwimmbahnen ca.50m

- Fugen im Beckenkopfbereich stark 
ausgewaschen

- Ablösung von Fließen

- mangelhafte Abdichtung

- Zugang nicht behindertengerecht 

- Beckenhydraulik nicht DIN-konform

- Hohe Wasserverluste

Schwimmerbecken 



Vorstellung Untersuchung Freibad Rastatt

- Große Wasserfläche

- Wasserverluste

- Fugen im Beckenkopfbereich stark 
ausgewaschen

- Ablösung von Fliesen

- Beckenhydraulik nicht
DIN-konform

- Großflächige Betonschäden in 
Bodenplatte

- Wasserverluste

Mehrzweckbecken


